SKROCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dla zadania inwestycyjnego przewidzianego do realizacji w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

zapisanego w budzecie gminy pod nazwa:

»Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w obiekcie hali sportowej w Rzgowie”

Przedmiot zamdwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej
o catkowitej mocy maksymalnej 50kW, a nie mniejszej niz 49kW w obiekcie hali sportowej w Rzgowie
zlokalizowanej na dziatkach o nr ewidencyjnych 1630/1, 1646, 1647, 1648, 1649/8, 1649/9, 1649/16,
1652.

Parametry charakteryzujgce mikroinstalacje fotowoltaiczna:

e montaz paneli monokrystalicznych o mocy min. 460 Wp kazdy,

e moduty fotowoltaiczne posadowione w kierunku potudniowym (lub dajagcym najlepszy
mozliwy uzysk energii zgodnie z posadowieniem budynku),

e klasa paneli fotowoltaicznych A (ogniwa fotowoltaiczne nieposiadajgce skaz),

e konstrukcja bezinwazyjna na czesci dachu krytego papa, na czesci pokrytej blachg trapezowa
konstrukcja inwazyjna dedykowana dla dachéw ptaskich,

o maksymalna moc catkowita paneli 50 000 W,

e minimalna moc catkowita paneli 49 000 W,

e montaz maksymalnie dwdch inwerteréw o mocy sumarycznej nie mniejszej niz 40 kW, ale nie
wiekszej niz 50 kW,

e europejska sprawnos$é wazona inwertera nie mniejsza niz 97 %,

e przewidywana produktywnos¢ instalacji nie mniejsza niz 47 MWh/rok.

Zamoéwienie zaprojektuj i wybuduj obejmuje:
1. opracowanie dokumentacji technicznej mikroinstalacji fotowoltaicznej (uzgodnionej
i zatwierdzonej na kazdym etapie przez Zamawiajgcego), ktéra powinna zawierac:
o ekspertyze techniczng przedmiotowego obiektu, w szczegdlnosci elementow
konstrukcyjnych dachu, wykonang przez uprawnionego projektanta;

e projekt wykonawczy, w tym konstrukcji wsporczej pod montaz paneli;

e specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.
W ramach przedmiotowego zamodwienia Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé w imieniu
Zamawiajgcego wszystkie wymagane prawem niezbedne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie,
pozwolenia lub zgtoszenia.

2. montaz mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachach budynku hali sportowej w Rzgowie,

w zakresie:
e montazu konstrukcji pod panele,
e potozenia niezbednego okablowania celem podtgczenia paneli do inwertera/éw,
e montazu paneli,
e montazu inwertera/ow,
e montazu instalacji uziemiajgcej instalacje fotowoltaiczng,
przekazanie petnej zgromadzonej dokumentacji Zamawiajgcemu,
przeprowadzenie préb i rozruchu technologicznego oraz przekazanie instalacji do eksploatacji,
szkolenie dla przysztych Uzytkownikow instalacji dotyczace jej prawidtowej obstugi,

o v kW

konfiguracje systemu zdalnego monitoringu dla przysztych Uzytkownikow,
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7. przygotowania niezbednej dokumentacji do zgtoszenia mikroinstalacji do OSD,

8. podtgczenie instalacji do sieci wraz ze zgloszeniem przytgczenia instalacji do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.,

9. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego dokumentu umozliwiajgcego przystgpienia do
uzytkowania wybudowanego obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami,
jesli bedzie wymagany,

10. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

W ramach zamowienia nalezy wykonaé kompletng dokumentacje techniczng oraz zrealizowac¢ roboty
niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w zatgczonym do SWZ programie funkcjonalno — uzytkowym
(PFU).

Szczegbtowe wytyczne zawarte zostaty w zatgczonym programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).

Termin wykonania przedmiotu umowy do 30 wrze$nia 2025 r.

Forma dostarczenia dokumentacji oraz ilos¢ egzemplarzy:
- W wersji papierowej:
e ekspertyza techniczna — 2 ezg.
e projekt wykonawczy — 2 kpl.
e STWIORB - 2 kpl.
- w wersji cyfrowe;j:
w wersji nieedytowalnej w formacie plikéw pdf — 1 kpl.
w wersji edytowalnej — 1 kpl.
Dokumentacje projektowg w wersji cyfrowej (edytowalnej i nieedytowalnej) nalezy przekazac
Zamawiajgcemu na ptytach CD lub DVD, w postaci niezabezpieczonych plikdw. Dokumentacje
projektowa w wersji edytowalnej nalezy przekazaé w postaci plikdw mozliwych do odczytu przy uzycia
programu kompatybilnego z ponizszym oprogramowaniem:
- Autodesk DWG TrueView 2022,
- Microsoft Office,
- Norma Pro.
UWAGA:
Zamawiajacy wymaga, aby wersja nieedytowalna zawierata m.in. skan dokumentacji
wszelkimi uzgodnieniami. Wersja papierowa dokumentacji przekazanej Zamawiajgcemu
zawiera¢ ma co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji z oryginalnymi uzgodnieniami,
pozostate egzemplarze stanowic¢ maja jego kopie.

Pozostate wytyczne:

- Dokumentacja przekazana w terminie ostatecznym winna zawiera¢ wszystkie wymagane
uzgodnienia oraz zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez organ na
zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych/ostateczng decyzje o pozwoleniu na
budowe — jesli bedzie wymagane.

- Wszystkie decyzje, uzgodnienia i warunki winny by¢ wydane na Zamawiajacego tj. Gmine
Rzgdw i w oryginale dotgczone do dokumentacji projektowe;j.

- Dokumentacje nalezy zaopatrzy¢ oswiadczeniem o jej kompletnosci pod wzgledem celu,
ktéremu ma stuzyé oraz oswiadczeniem, ze zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zgodnie z wiedzg techniczng.

- Dokumentacja winna zawiera¢ oswiadczenie Projektanta o zgodnosci wersji papierowej
i elektronicznej opracowania oraz o$wiadczenie o kompletnosci uzgodnien.
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Dokumentacja winna zawiera¢ oswiadczenie o opracowaniu projektu zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 poz. 1320).
Wykonawca opracowujgcy projekt jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajgcemu
kopii/skanéw pism sktadanych do uzgodnien i kopii/skandw uzgodnien niezwtocznie po ich
uzyskaniu.

Do projektdw w wersji papierowej nalezy zataczyé kopie uprawnien oraz zaswiadczenia
o wpisie na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego. Ww. dokumenty muszg by¢
wazne w okresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia. Do projektu w wersji
cyfrowej ww. dokumenty nalezy dotgczy¢ w wersji zanonimizowane;.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram realizacji
prac.

Gwarancja na roboty: 60 miesiecy od daty podpisania protokotu koricowego przedmiotu
umowy. Ponadto gwarancja produktowa udzielana przez producenta na zamontowane
urzadzenia wynosi:

e na falownik — minimum 10 lat,

e na panele fotowoltaiczne — minimum 12 lat,

e na liniowg moc paneli (wydajnos¢) — minimum 25 lat.

Zaleca sie Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania zamodwienia w celu

uzyskania niezbednych informacji do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Kazdy z Wykonawcéw

ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunkéw zamowienia

i stanu miejsca wykonywania przedmiotu zamdwienia.

UWAGA :

Prace montazowe bedg realizowane na czynnym obiekcie, dlatego tez powinny by¢ prowadzone
w sposdb niepowodujacy uciazliwosci dla pracownikéw oraz oséb korzystajgcych z obiektu.
Korzystanie z mediéw powinno odbywac sie caty czas bez zaktécen w godzinach pracy obiektu.
Wytaczenia zasilania winny odbywac sie poza godzinami pracy obiektu lub po uprzednim
uzgodnieniu z Uzytkownikiem obiektu.

Po stronie Wykonawcy lezy obowigzek zabezpieczenia cigglosci pracy obiektu oraz
bezpieczenstwo oséb korzystajgcych z budynku, jak rowniez samych pracownikéw.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — Lokalizacja PWP
Zatgcznik nr 2 — Lokalizacja rozdzielni gtdwne;j
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