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OCENA OKRESOWA Nr 126/WPSO/HK/25
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu publicznego Grodzisko

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w zwigzku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz
§ 21 ust.1 pkt 1 1 § 22 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lodzi po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan probek wody z wodociagu publicznego
Grodzisko, pobranych w ramach kontroli wewnetrznej producenta wody, przedstawionych w ponizszej
tabeli:

Data poboru |Migjsce poboru Kod probki Nr sprawozdania Data
sprawozdania
2025-06-16 |Stacja wodociggowa - | 1868/2025-W-1 | 1868/2025-W-1 2025-06-24

woda podawana do
sieci wodociaggowe;j

2025-06-16 |Sie¢ wodociggowa - | 1868/2025-W-2 | 1868/2025-W-2 2025-06-24
Bronisin Dworski,
ul. Granitowa 28

2025-06-16 |Sie¢ wodociggowa - | 1868/2025-W-3 | 1868/2025-W-3 2025-06-24
Grodzisko 44a

stwierdza
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
produkowane;j i dostarczanej przez wodociag publiczny Grodzisko,
ktérego zarzadca jest Gminny Zaktad Wodociggdéw 1 Kanalizacji w Rzgowie.
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UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnetrznej prowadzonej przez producenta wody, zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lodzi, pobrano
do badan laboratoryjnych probki wody z wodociggu publicznego Grodzisko, gm. Rzgdéw w punktach
zgodnosci: w stacji wodociggowej (woda wprowadzana do sieci wodociggowej) oraz na sieci wodociggowe]
(Bronisin Dworski, ul. Granitowa 28 oraz Grodzisko 44a). Powyzsze badania jakosci wody wykonano
w Laboratorium EKO-SERWIS s.c. Dorota Markowska, Maciej Markowski w Lodzi, ul. Wierzbowa 48.
W zakresie parametrow mikrobiologicznych oznaczono: liczbg bakterii grupy coli, Escherichia coli,
paciorkowce kalowe (enterokoki) oraz ogdlng liczbe mikroorganizméw w temp. 22°C po 72h. W zakresie
parametréw fizykochemicznych oznaczono: barweg, metnosé, pH, przewodnos¢ elektryczng wiasciwa,
zapach 1 smak. Na podstawie przeprowadzonych badan nie stwierdzono przekroczen warto$ci
dopuszczalnych.

Do siedziby Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi nie zgloszono reakcji
niepozadanych zwigzanych ze spozyciem wody na danym obszarze.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi dokonal oceny ogdlnej pobranych probek
wody 1 na podstawie uzyskanych wynikow jakosci wody stwierdzil, ze w zakresie zbadanych parametrow
woda w wodociggu publicznym Grodzisko spetnia wymagania zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z2017 r. poz. 2294).

Liliana Czernik
Z-ca Panstwowego Powiatowego
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